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GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Gemeinde Ried bei Kerzers

Probenahme am : 18.02.2025 Ausgefiihrt von :  Herr Markus GUTKNECHT Eingang : 18.02.2025
Bemerkung : Diese Probenahme wurde wahrend einer Trockenperiode durchgefiihrt. Zur Erinnerung: Die

Probenahmen miissen die Zeitradume abdecken, in denen die Bedingungen fiir die Qualitidt des
verbrauchten Wassers am unglinstigsten sind (insbesondere: nach ungiinstigen meteorologischen
Bedingungen).

Das LSVW behadlt sich das Recht vor, Wasserproben, die nicht gemdss dieser Anweisung
entnommen wurden, im Rahmen der Selbstkontrollanalysen abzulehnen (siehe dazu die LSVW-
Richtlinie uber die im Bereich der Trinkwasserversorgung durchzufiihrenden Selbstkontrollanalysen).

Meteo der letzten 24 Stunden: trocken
Meteo 2-5 Tage vor Probenahme: trocken

AR R
Probennummer:25-47085 - Trinkwasser im Verteilnetz

Sektor : 001 - Verteilnetz Ried / Agriswil

Probenahmeort : 03 - Wohn- und Oekonomiegebaude, Milchraum, Dorfstrasse 75 , Ried bei Kerzers

Verteilstatus : Verteilt im Netz / in Betrieb

Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LC-M-537-018 Leitfahigkeit (20 °C) uS/cm 569 + 11
FR-LC-M-537-112 Tribung TE/F 0.3+0.03 max. 1.0

Mikrobiologische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LB-M-530-004 Aerobe mesophile Keime KBE/mI 0 max. 300
FR-LB-M-530-008 Escherichia coli KBE/100 ml 0 max. 0
FR-LB-M-530-011 Enterococcus spp. KBE/100 ml 0 max. 0

max: Maximum, min: Minimum
M: Richtwert

Probenbeurteilung :
Beziiglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.
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Probennummer:25-47083 - Grundwasser vor der Behandlung, das fiir die Verwendung als Trinkwasser bestimmt ist
Sektor : 052 - Quellen Galmacher & Grabmatt am Lurtigen
Probenahmeort : 06 - Mischwasser Quellen Galmacher & Grabmatt, Reservoir mit STPW Riedere, vor UV,
Riederen 2, Ried bei Kerzers

Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LC-M-537-018 Leitfahigkeit (20 °C) pS/cm 554 + 11

FR-LC-M-537-112 Tribung TE/F 01003

Mikrobiologische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LB-M-530-004 Aerobe mesophile Keime KBE/mI 8

FR-LB-M-530-008 Escherichia coli KBE/100 ml 0

FR-LB-M-530-011 Enterococcus spp. KBE/100 ml 0

Probenbeurteilung :
Fur die analysierten Parameter entspricht diese Probe den Anforderungen der TBDV an ein Trinkwasser.

Probennummer:25-47084 - Trinkwasser nach der Behandiung

Sektor : 052 - Quellen Galmacher & Grabmatt am Lurtigen

Probenahmeort : 07 - Mischwasser Quellen Galmacher & Grabmatt, Reservoir mit STPW Riedere, nach
UV, Riederen 2, Ried bei Kerzers

Verteilstatus : Verteilt im Netz / in Betrieb

Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis ~ Norm
FR-LC-M-537-018 Leitfahigkeit (20 °C) uS/em 565 + 11

FR-LC-M-537-112 Triibung TE/F 0.08 £ 0.03 - max. 1.0
Mikrobiologische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LB-M-530-004 Aerobe mesophile Keime KBE/ml 3

FR-LB-M-530-008 Escherichia coli KBE/100 ml 0 ‘ max. 0
FR-LB-M-530-011 Enterococcus spp. KBE/100 ml 0. max. 0

max: Maximum, min: Minimum
M: Richtwert

Probenbeurteilung : v
Beziglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.

GEBUHREN

Entsprechend den Bestimmungen der Verordnung vom 19. August 2014 tiber den Tarif der Kosten des Amts fur
Lebensmittelsicherheit und Veterinarwesen (KLSVWYV, SGF 821.30.16) werden lhnen Gebuhren in Rechnung gestellt. Die
Rechnung wird als gesondertes Dokument erstellt.
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Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwahnte(n) Probe(n). Genauere Informationeﬁ Uber die benutzten Methoden kénnen auf Anfrage
erhalten werden. Dieser Bericht darf auch nicht teilweise ohne Erlaubnis des Autors verodffentlicht werden.

Kopie an : WA-TEC AG fur Wassertechnik Thun, C. F. L. Lohnerstrasse 29, 3645 Gwatt (Thun)
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